自衛消防編組訓練計畫通報表

	受　　　文　　　者
	臺北市政府消防局

	主　　　　　　　旨
	提報興德國小自衛消防編組訓練計畫(如附件)，請准予備查。

	提　　　報　　　人
	(召集人)管理權人：　　　　　　（簽章）

	實　　　施　　　者
	(共同)防火管理人：　　　　　　（簽章）

	建 築 物
	名　　　　　稱
	興德國小

四維樓及八德樓
	聯 絡 電 話
	０２－２９３２９４３１

	
	地　　　　　址
	北市興隆路二段235號

	訓      　　練
	日　　　　　期
	104.3.11

	
	內　　　　　容
	□滅火訓練□通報訓練□避難引導訓練■綜合演練

	
	種　　　　　類
	□日間人員之訓練□夜間人員之訓練■全體人員之訓練

	
	參　加　人　數
	       320人
	前次訓練日期
	民國 103年 9月19日

	
	消防機構派員指導
	□要　　　□不要
	消防車支援
	□要   輛　　　■不要

	
	其他
	

	綜合意見  (消　防　機　機　審　核)
	 


附表一、自衛消防編組演練暨驗證行動檢查表　

　　　 場所名稱： 興德國小
	類別
	檢 查 項 目
	是口否口

(請勾”V”選)

	一
	驗證前檢查
	
	一、演練開始前，自衛消防隊員之待命場所，是否為平常工作場所？
	是■否口

	
	
	
	二、自衛消防隊員是否事前瞭解演練內容？
	是■否口

	
	
	
	三、是否在圖面上確認了防火區劃？
	是■否口

	
	
	
	四、將基準層各防火區劃，分別設想為起火區劃，同時確認鄰接區劃與垂直鄰接區劃，以及此計畫是否能夠適當進行避難疏散？
	是■否口

	二
	火災發現與現場確認
	一、受信總機之火警動作場所，是否與火警分區之圖面相符？
	是■否口

	
	
	二、是否到起火場所確認火災，確認火警時，是否高喊兩次以上「失火了！」？
	是■否口

	
	
	三、進行火災確認者，是否向防災中心（或監控中心）報告？
	是■否口

	三
	向消防機關通報
	一、進行通報者，是否在適當時期進行通報？
	是■否口

	
	
	二、通報內容是否正確？
	是■否口

	
	
	三、通報一一九後，是否將向消防機關報案的內容，報告防災中心（或監控中心）？
	是■否口

	四
	初期滅火
	滅火器
	一、用滅火器進行初期滅火之時機與場所是否適當，操作方法是否正確？
	是■否口

	
	
	
	二、滅火器的啟用噴射時間是否正確？
	是■否口

	
	
	室內消防栓
	三、用室內消防栓進行初期滅火的時機與場所是否適當，操作方法是否正確？
	是■否口

	
	
	
	四、室內消防栓是否由兩人以上操作，延伸水帶是否適當？
	是■否口

	
	
	
	五、室內消防栓的啟用射水時間是否正確？
	是■否口

	
	
	
	六、室內消防栓之水帶延伸是否無礙？構成防火區劃的防火門是否能關閉？
	是■否口

	
	
	共通
	七、初期滅火結束後，是否將結果報告防災中心（或監控中心）？
	是■否口

	五
	形成

區劃
	共通
	一、構成起火區劃、鄰接區劃及垂直鄰接區劃之防火鐵捲門，是否於界限時間內避難疏散後立刻關閉？
	是口否口

	
	
	
	二、在確認有無滯留者後，是否形成區劃？
	是■否口

	
	
	
	三、進行驗證時，規定不能使用之樓梯，是否依照規定沒有使用？
	是口否口

	
	
	電梯
	四、電梯是否在確認火災後，立即停止使用，並使電梯停在起火區劃以外之處所？
	是■否口

	
	
	
	五、確認電梯停止後，是否形成防煙區劃？
	是口否■

	
	
	電扶梯
	六、確認所有人員經由電扶梯避難後，是否立即停止運轉？
	是口否口

	
	
	
	七、確認區劃內有無滯留人員後，是否立即將防火鐵捲門降下？
	是口否口

	
	
	共通
	八、形成區劃後，是否回報防災中心（或監控中心）？
	是■否口

	六
	訊息通報及避難引導
	共通
	一、是否在場所內人員發生混亂前，即對自衛消防隊員通報「發生火災」之訊息？
	是■否口

	
	
	
	二、通報場所內人員「發生火災」之方式、內容是否適當？
	是■否口

	
	
	
	三、避難是否有秩序地順利進行？
	是■否口

	
	
	
	四、避難引導人員是否在既定位置，依照事前計畫進行避難引導？
	是■否口

	
	
	
	五、起火點附近之室內排煙設備及梯間排煙設備，是否有在起火後立即啟動？
	是口否口

	
	
	
	六、起火後是否立即停止空調設備？
	是■否口

	
	
	
	七、避難結束後是否回報防災中心（或監控中心）？
	是■否口

	七
	向消防機關提供訊息
	一、是否能掌握時效，向消防機關提供相關訊息，及其內容是否適當？
	是■否口

	八
	其他
	
	一、訊息是否統一處理？
	是■否口

	
	
	
	二、自衛消防隊員相互間之聯絡是否暢通？
	是■否口

	
	
	
	三、是否能針對建築物特性，進行必要之行動？
	是■否口


附表二　自衛消防編組演練暨驗證時間紀錄表
	基本資料
	場所名稱：  興德國小                            

地　　址：  臺北市興隆路二段235號              

驗證日期：　103　年　　9　月　　19　　日

本場所係位於地上　4　層、地下　1　層建築物之　1  樓
總樓地板面積為　4400平方公尺之建築物。

	驗證事項
	起火區劃
	鄰接區劃
	垂直鄰接區劃

	測定方法
	應變事項在區劃內完成的時點

（一般為區劃形成的完畢時間）

	所需時間

（自火警警報鳴動）
	分   5   秒
	分  30   秒
	分  80   秒

	執   行   情   形   (優缺點)

	良好



辦理自衛消防編組演練暨驗證簽到表

	場所名稱
	興德國小

	場所地址
	臺北市興隆路二段235號

	驗證日期
	     103  年   9     月  19    日

	檢查人員
	

	參演人員
	


臺北市政府消防局辦理   104    年度自衛消防編組演練與驗證照片資料
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	說明：消防灑水演練
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	說明：消防灑水演練


臺北市政府消防局辦理   104   年度自衛消防編組演練與驗證照片資料
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	說明：災情演練
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	說明：災情演練
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